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Protokol-o-sktiske €¢.—
69956/2019
Nazov a adresa skusobného laboratoria: Nazov a adresa zakaznika:
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.0. Obecny trad Velky Grob
Komjaticka 73, 940 02 Nové Zamky, Slovenska republika
ICO: 31329 209 :
Pracovisko: R . 925 27 Velky Grob
Skusobné laboratorium Nové Zamky
Komjaticka 73, 940 02 Nové Zamky
Slovenska republika
Tel.: +421 908810030, +421 918943336, Fax: +421 356447011 ICO: 00306291
SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@etrofins.sk, www.euroﬁns.sk

Informacie o vzorks €.: 69956

Oznacenie vzorky: Bytovka ¢. 401, Kuchyria, drez - 1. poschodie pani Cizmadiova - kohutik
- Material: Pitna voda - hromadné zasob., rozvodna siet - Minimalny rozbor pdI. Vyhlaska MZSR 247/2017 Z.z.
Spdsob uskladnenia: chladnicka do +4 °C

Informéacie o odbere vzorky:
Datum odberu:

21.06.2019 8:15

Teplota pri odbere: 15,8 °C

Miesto odberu: Osada Tarnok, Velky Grob
Vzorku odobral: Jozef Csermak

Metéda odberu: 8PP-001 Odber pitnych vod
Postup odberu: bodova vzorka

Plan odberu: Protokol o odbere &. 69956

Datum prevzatia vzorky:

21.06.2019 Datum vykonania skisky: 21.06.2019 - 26.06.2019 Datum vystavenia protokolu: 27.06.2019

Mikrobiologické skusky
Parameter - Jednotka | Povolend Vysledok Neistota Skusobna metéda | H | SL| TS
hodnota merania merania* /0dchylka z postupu
Escherichia coli KTJ /100ml m0 0 - STN EN IS0 9308-1:2015 | V_[NZ [ A
Koliformné baktérie KTJ /100ml mO0 0 - STN EN IS0 9308-1:2015 | V_[NZ | A
Enterokoky KTJ /100ml mo0 0 - STN EN ISO 7899-2 V INZ |A
Kultivovatené mikroorganizmy pri 22°C KTJ /ml m 2x10? 0 - STN EN IS0 6222 V [NZ [A
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36°C KTJ / ml m 50 1x10! 13% STN EN SO 6222 V INZ [A
Abioseston ' pokryvnost m 10 1 - STN 757712, STN V|- |SA
polav % 757712/122
Zivé organizmy jedince/ml mO0 0 - STN 757711, STN V|- |SA
; 757711121
Mtve organizmy jedince/m! ma0 0 1 QTN 787711, STN V|- ISA
: 757711121
Zelezité a manganové baktérie pokryvnost m10 0 STN 757711, STN V|- [SA
polav % 757712/121, STN
; 757712122
Vlaknité baktérie okrem Mn a Fe baktérii jedince/ml mo 0 STN 757711, STN V|- |SA
757711121
Mikromycéty jedince/ml mo0 0 - STN 757711, STN V|- |SA
757711121
Fyzikalne a chemické skusky
Parameter Jednotka | Povolena Vysledok Neistota Princip Skusobna metéda | H |SL|TS
hodnota merania merania* /0dchylka z postupu
Absorbancia (254 nm, 1 cm) bez jedn. max. 0,08 <0,01 - S SPP INO.M.154 V [NZ |A
Farba 7 mg /| max. 20 <2 S SPP INO.M.051 V_INZ [A
Chemické spotreba kyslika manganistanom mg /| max. 3 <0,5 - TIT SPP INO.M.031 V [NZ [A
Amdnne idny mg /| max. 0,5 <0,05 - S SPP INO.M.064 V. [NZ |A
pH bez jedn. 65-95 73 2% POT SPP INO.M.006 V INZ |A
Vodivost pri 20°C mS/m max. 125 65,5 3% KON SPP INO.M.007 V INZ |A
Zékal FNU max. 5 0,02 2% NEP SPP INO.M.052 V_[NZ [A
Volny chlér mg /| max. 0,3 0,05 20% S SPP INO.M.070/B (TM) V_[NZ |A
Dusi¢nany mg /| max. 50 27,6 10% IC-EC SPP INO.M.092 V_[NZ |A
Dusitany mg /| max. 0,5 <0,02 - IC-UV SPP INO.M.092 V_INZ |A
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